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Odprtina v plošči

Višina prostora 1.96m

Višina prostora 3.34m

R45

R50

R55

obstoječi zunanji jašek

povezava za elektriko - 2x stigmaflex 125

povezava za vodo - 2x Pe110

elektro jašek elektro jašek elektro jašek

nova kineta
prosto stoječa el.omara

požarno tesnenje

R=45cm

el.polica

0,00 m

DVORANA

DVORANA

radij krivljenja
R> 45 cm

POGLED A

razvod v talni kineti

POGLED A

el.kabel

radij krivljenja
R> 45 cm

el.kabel

Zazidava

obstoječega
okna

Pozidava stene z

izvedbo preklade za vgradnjo
dvokrilnih požarnih vrat
dim 300/250cm

Nova dvokrilna

vrata 300/250cm
s samozapiralom

požarna odpornost
30 min

Nova požarna vrata

v kineti
s samozapiralom

dim 80/185cm
požarna odpornost 30 min

Preboj za

izvedbo cevne
povezave med

obstoječimi
kinetami

Pred začetkom
rušenja talne

plošče se izvede
zarez betonske

plošče (vzdolž vodenja
zaščitnih cevi)

Preboj za
elektro
povezavo z

zunanjim
agregatom

Prednapeta plošča
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